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散水栓

排水接続口

展示用接続口(屋外)

圧縮空気接続口

冷却水接続口

展示用取出口(屋内)
（別凡例参照）

配管用貫通口 南3～4

（150φ×2）

放水口組込屋内消火栓
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※３

※１凡例

1-1　水取出口　25A（機械系メインピット）

1-2　水取出口　50A（メンテナンススペース）

1-3　エアー取出口　50A（機械系メインピット）南１～２

※２凡例

エアー・冷却水（往）：100Ａ

冷却水（還）：100Ａ

電気設備
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展示用取出口(屋内)
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展示用接続口(屋外)※４

1-4　エアー取出口　50A（トレンチ）南１～２

1-5　冷却水（往還）取出口　100A×2（トレンチ）南１～２

1-6　エアー・冷却水（往）取出口　100A（メンテナンススペース）南３～４

1-7　冷却水（還）取出口　100A（メンテナンススペース）南３～４

1-8　ガス取出口　100A（機械系メインピット、メンテナンススペース）

※３凡例 ※４凡例

1-1　水取出口　25A（機械系メインピット）

1-2　水取出口　50A（メンテナンススペース）

1-3　エアー取出口　50A（機械系メインピット）南１～２

1-4　エアー取出口　50A（トレンチ）南１～２

1-5　冷却水（往還）取出口　100A×2（トレンチ）南１～２

1-6　エアー・冷却水（往）取出口　100A（メンテナンススペース）南３～４

1-7　冷却水（還）取出口　100A（メンテナンススペース）南３～４
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